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+« 5e realiza cambio de envases plasticos en la planta las Américas de acuerdo a lo
hablado con la Dra. Ruth y la Ing. Sindy.

Evidencia: 24 de noviembre de 2021
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Evidencia: 25 de noviembre de 2021
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Visita: 26 de noviembre de 2021

Se realiza visita para la verificacién del funcionamiento del sistema de goteo (llave) en las
PTARD. Se revisan las llaves
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Evidencia: 28 de noviembre de 2021- Américas

Visita: 29 de noviembre de 2021

oe realiza visita en las plantas, se verifica el sistema de goteo, se capacita nuevamente a
los operadoras acerca del funcionamiento del mismao.

. = Los cperadores de las dos plantas manifiestan un cambio a la llave porque es dura
= Solicitan los operadores de las Americas una bomba manual para la succion de los
productos para no levantar |as pimpinas.
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Visita; 30 de noviembre de 2021

Se realiza visita a las planta las Americas y Comfenalco para charla y verificacion del
sistema de goteo.

» Sa realiza aforo en el sistema de goteo con el acompafiamiento del operador.

= Tambien se realiza el cambio de la llave y se reemplaza por el macrogoteo para que
sea mas facil la manipulacion, como lo indicaron los operadores de |a planta de
Comfenalco

= Se |es explica a los operadores que con el sistema de macrotogoteo unicamente
manipularan &l sistema de cierre (perilla azul claro) en &l momento que cierren &l
sistema de la planta para no modificar el medidor (perilla azul oscura) que gueda
aforado.

Cambio y sellado macro goteo instalade  macrogoteo y sistema de cierre

"
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Evidencia: 01 de diciembra de 2021

Se realiza visita a las PTARD y se encuentra que en las Americas la salida del goteo estaba
en 20 ml por minuto. Se realiza la comreccion y se deja con una salida de 48 ml por minuto

= Se realiza aforo en |las dos plantas Americas y Comfenalco

= Se realiza nuevamente charla y capacitacion a los operadores acerca del usos del
sistema de goteo.

« Se les informa a los operadores que con el nuevo sistema por macrogoteo
unicamente deben manipular el cierre siempre y cuando cierren el sistema de la
planta, para no modificar el medidor que queda aforade.

Visita: 03 de diclembre de 2021

Se realiza visita a las PTARD Américas y Comfenalco del presente dia 03 de dicembre de
2021 en horas de la mafiana para revision del macro goteo del sistema de goteo de las

biotecnologias (Ecocatalyst y Bio genasis). De tal forma que se encuentran los siguientes
hallazgos.
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1. HALLAZGOS PTARD COMFENALCO

Al realizar |a visita a la planta s& encuentran los operadores Amulfo y Pedro, lo cuales me
hacen acompafamiento en todo el proceso con el sistema de goteo para la verificacion del
mismo. Se encuentra lo siguiente:

» Al revisar el tanque de la bictecnologia, se encuentra lleno menos de la mitad porque
no hablan realizado el respectivo llenado el dia de hoy a las 7: 00 am

* Se encuentra también que por donde sale el liquido para pasar por la manguera se
encontraba taponado ya que por no realizar mezclas constanies al tangue se
empieza a sedimentar y guedan en la salida del liguido para el goteo.

+ Se evidencia que la mezcla de la biotecnologla en el tangue se encontraba con .
residuos de hojas, y particulas que ayudan a que la valvula se tape y no fluya
correctamente el liquido para el proceso. Por eso es que se les especificaba a los
operadores que debe ir bien tapado el tanque para evitar la entrada del mismo

» Finalments se encuentra gue el sistema medidor y de cierre estaba en posiciones
diferentes al que se habia dejado el pasado miércoles 01 de diciembre con su
respectivo aforamiento. Al estar diferente el goteo era diferente.

Figura 1. Antes y después de coémo se encontrd y como se dejo (con acompafamiento de
los operadoras)
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Figura 2. Tangue con residuos, se les informa que deben hacer llenado con el tangue limpio
y dejar bien tapado.

Figura 3. La pnmera imagen como se encontrd, la segunda como debe ir el cierre del
sistema v la 3 como quedo & medidor con el aforamiento el pasado miércoles,
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Figura 4. Se deja el sistema con un aforo de 48 ml por minuto (realizado con el operador
Pedro)

RECOMENDACIONES DEJADAS

* 5Se les explica nuevamente a |los operadores presentes que deben llenar el tanque
can |a biotacnologia (Ecocatalys y Biogenesis) todos los dias a las 7:00 am sin falta.

* Se les explica a los operadores que deben realizar mezcla de los quimicos cada 3 o
4 horas para evitar que se asiente y tape |a valvula de salida @ impida &l goteo normal
del sistema.

+ Se les explica & los operadores que cada vez que llenen el tanque deben verificar
que los contenedores estén limpios para evitar taponamiento en la salida y que
deben tapar al tanque con su respectiva tapa para evitar que entren demas residuos,

s Se les explica nuevamente a los operadores que no deben mover el medidor del
goteo (Color azul oscuro y ubicado de primeras) ya que pueden cambiar el goteo
aforo.

« Finalmente, se les explica que Unicamente deben mover &l sistema de cieme (Color
azul claro ubicado de segundas) (cerrar es perilla abajo) siempre y cuando deban
cerrar &l sisterna para la entrada de agua residual y cuando vuelvan a retomar (abrir
goteo perilla arriba) vuelven v lo mueven.

+ Se les deja pegando y socislizado a los presentes el manual instructivo y sus
recomendaciones.

e —
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Figura 5, Manual Instructivo del paso a paso de la dosificacion,

2. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES FTARD AMERICAS

Al realizar la visita a la planta se encuentra el operador Rubén, el cual me hacen
acompanamiento en todo & proceso con el sistema de goteo para la verificacion del mismo.
Se encuentra lo siguiente:

» FEltangue donde se encuentra la mezcla de la biotecnologia, tenia hojas y residuos.

& * Eloperador me informa que se encontraba la vilvula con sedimentos y la limpia para
continuar con el fiujo del tratamiento (Por tal motivo no goteo lo adecuado)

+ Se reitera al operador que no deben manipular el medidor si no Gnicamente el de
cieme al goteo.

= 5e afora el sistema de gotso y se deja con salida de 45 ml por minute, proceso
realizado con el operador para verificacion,

= Se le explica al operador el instructivo y se le deja anexo junto a |a tabla de
dosificacion.
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Figura 7. Evidencia del aforo con el que s& deja la salida del sisterna 45 ml.
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Figura 8. 1 imagen como lo eéncontre, 2 imagen como quedo el miercoles y 3 imagen
como s& deja hoy viermnes 01/12/2021

Visita: 06 de diciembre de 2021
Se realiza visita a las plantas y se realiza las siguientes actividades

« Se afora la salida de la planta en Comfenalco y se encuentra con una salida de 22
ml por minuto. Se afora y sa deja con una salida de 47 ml minuto

« Se realiza charla y capacitacidn acerca del sistema de goteo
Se instala la cinta métrica en el tanque de Comfenalco como lo indicaron los
operadores de |a planta

e ——
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Visita: 07 de diciembre de 2021

Se realiza visita en la planta las Aménicas v se deja instalada la bomba manual para que
los operadores puedan realizar la funcion de succion de los productos.

Se realiza entrega de la bomba al operador, verificando el estado de la bomba

5@ socializa el acta de entrega de la bomba manual

=e realiza aforo a la salida del sistema de goteo.

Se realiza charla con el operador acerca de novedades del sistema y cambios en la
PTARD con los productos.

Visita: 10 de diciembre de 2021

Visita a la planta las Americas, se realizan las siguientes actividades,

» Se revisa el sistema y tangue

« Se verifica el estado del macro goteo

» Se realiza aforo para verificar y se encontrd con una salida de 40 mi por minuto
« Se afora y se deja con una salida de 48 ml por minuto

Tambien se visita la PTARD Comfenalco y se verifica el sistema de salida y se encontraba
an 45 ml por minuto, se realiza nuevamente aforo v se deja en 48 ml por minuto.

= Se realiza inventarios de productos en las plantas.
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Visita: 13 de diciembre de 2021

Se realiza visita a las plantas con la Ing. Sindy para la revision y venficacion del proceso de
las FTARD.

Se realiza explicacion al operador lldel acerca del funcionamiento de la bomba
manual para la extraccidn de los productos y apoyo visual para los demas
operadores de la planta Américas.

« 5Se revisan las trampas grasas v el operador manifiesta disminucién en la misma

= 5e realiza con el operador medicion de gases con los equipos por toda la planta,

. » S5e realiza aforo en la pianta para verificar que la salida este correcta. Se encuentra
con una salida de 22 ml y se deja en 48 ml por minuto.

= En la planta Comfenalco se encuentra el aforo en 48 ml tal como se dejd, se verifica
el sistema, el funcionamiento, y se realiza con charla con el operador. El operador
manifiesta que también siente la disminucion de olores en la planta.
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Antes de la biotecnologia Después con la biotecnologia
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Visita: 14 de diciembre de 2021

Se realiza visita en |a planta las Américas y se toma medicidn de gases con los equipos
en el Biodigestor donde se encuentra la fuga por la tapa en mal estado.

» Setoma con el equipo de la planta y este es el resultado que arroja.
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« Setoma en ese punto ya que el operador manifiesta gue ahi es donde siente gas.

« Se realiza nuevamente aforo para verificacion de la salida, se deja con 48 mil por
minuto.

Visita; 17 de diciembre de 2021

Se realiza visita a la planta las Américas con el operador Emira Cofles. Don Emiro nos
manifiesta que los olores en la planta han disminuido, siente mejora a la hora de trabajar y
limpiar la planta. También nos manifiesta que percibe olor en un biodigestor por el tema de
la fuga que presenta en la tapa.

Se realiza aforo para verificar |a salida y se encuentra que esta en 39 ml por minuto
Se realiza aforo para dejar el sistema con salida de 48 ml por minuto.

Se realiza recorrido para detectar olor en la planta

Se realiza charla con el operador de planta.

Se le recomienda tener siempre tapada la cajilla.
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Visita: 20 de diciembre de 2021
o8 realiza visita an las plantas la Américas y Comfenalco,

Américas

= Se realiza charla con el operador acerca de los clores y del sistema

= Se revisa la salida del goteo y se encuentra que esta saliendo con 16 mi por min

» 5Se realiza aforo con el operador y se deja con una salida de 55 ml| por min, para
terminar el producto en las 24 horas del dia

= 5Se le informa al operador del uso de las perillas para no modificar el aforo
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Comfenalco

« Se revisa el sistema de goteo y se encuenira que |a perilla de color azul clare que
a5 la de cierre se encontraba desajustada, se acomoda con el operador de planta
« Se realiza aforo en |a salida y estaba desajustada
Se realiza aforo con el operador y se deja en 48 mi por min

s Se realiza charla con el operador Dario de todo el funcionamiento del sistema ya
gue el se encontraba en vacaciones.

TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES 5.A.5.
Cel. (315) 8151823
Emaill: vanta r i.co
@ ) Carrera 36 No. 15 =97 Centro Industrial y Comercial Panorama
Bodega # 18 — Autopista Cali - Yumbo
Tel. (57) 2- G95956T - (57) 2- 65950568
hitps:fitgi.co/
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1. INTRODUCCION

El presante informe hace referencia a [as muestras de agua recolectadas el 18 de
noviembre de 2021 en la entrada v salida de las plantas de tratamiente de agua residual
Amaricas y Comfenalco, operadas por IBAL 5.A. E.5.P, localizada en Ia ciudad de Ibagué,
Tolima, como parte de proceso de mejoramiants del sistema de tratamiento adelantado por
parte de TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES - TQ,

Las metodologias de recoleccion de muestras, preservacidn, custodia, andlisis y
almacenamientc se realizaron de acuerdo con los procedimienios establecidos por el
*Standard Methads for Examination of Water and Wastewater®, y medidas de conltrol de
calidad en general establecidas por GEOAMBIENTAL CONSULTORES 5AS y por los
laboratorios de anékisis.
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2. OBJETWO3

« Realizar monitorec y posterior analisis de DBO, DQO y solidos suspendidos de
Entrada y Salida de plantas de tratamiento de agua residual — PTAR - Comfenalco
y Américas, localizadas en |a ciudad del Ibagué, Tolima y operadas por el IBAL 5.4
ESP.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

« Especificar las caracteristicas bajo las cuales fue realizado el monitoreo y anélisis
de las muesiras de aguas residuales,

« Conocer las concenfraciones de DBO, DQO y solidos suspendidos fotales en las
muestras de enfrada v salida de las PTAR Américas y Comfenalco.

= Comparar los resultados con la normatividad establacida para vertimientos por la
Resolucidn 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

%
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3. INFORMACION GENERAL DEL MONITORED
31. DATOS DEL CLIENTE

GLIENTE: TRATAMIENTOS QUIMIGOS INDUSTRIALES 5.A.5

CONTACTO: Sindy Johana Diaz Andrade

NIT: B05.029.498-0

DIRECCION; Carrera 36 # 15— 97 Bodega 18 Centro Indusinial y Comercial Panorama
Acopi, Yumbe-Colombia

TELEFOND: 3158151823

3.2. ETAPAS GENERALES DEL MONITOREQ

El monitoreo y caracterizacion se desamolla diferentes etapas que aseguran |a confiabilidad
y calidad en los resultados oblenidos. Las etapas desamolladas son:

Planeacion y logistica.

Dasplazamiento al sitio,

Inspecciin del dres.

Ubicacién de estaciones de muestreo,

Toema de muesiras y Presernvacion.

Toma de paramefros Insitu

Remisidn de muesiras al Isboratorio de analisis
Andlisis de Resultados

e B T i

3.3. PERSONAL VINCULADC AL MONITOREQ
Fesponsable toma de muastras: Erika Jesnik Echeverry
3.4. FECHA DEL MONITORED Y ANALISIS

La toma de muesiras fue realizeda e 18 de noviembre de 2021 en los horarios presentados
en Tabla 1, realizando toma de temperatura de muestra. Los otros andlisis fueron realizados
hasta ai 09 de diciembre da 2021 (Ver Anexo 1)

Tabda 1 Fecha v bora de tormas de muesiras

D "I' NOMBRE FECHA DE HORA DE
MUESTRA | MONITORED |  MONITOREO
21831 | Entrada PTAR Amércas 2021-11-18 17028
21832 | Salida PTAR Amércas F-11-18 12:42
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iD ' FECHA DE HORA DE
NOMBRE
MUESTRA | B e MONITOREQ MONITORED
21833 Entrada FTAR Comfenalco 2021-11-18 1118
21834 | Salida PTAR Comfenaieo 2021-11-18 1142

3.5, UBICACION PUNTOS DE MONITOREOD

Tabla 2 Localizacion Geografica del punto de loma de muestra

(=} NOMERE COORDENADA | COORDENADA ALTURA
| MUESTRA | = NORTE (Y} ESTE (X} {msnm}
21831 Entrada PTAR Américas 679496 981682 952
2183-2 Salida PTAR Américas B79537 881713 250
.. 21823 | Entrada PTAR Comienako GT9163 530600 507
2183-4 Gakds PTAR Comienalca BrggT H30618 o2l

*‘Coordenadas Magna Sirgas origen Central

Imagen 1 Ubicacin satelital del punto de monitores = PTAR Americas
PTAR AMERICAS

e Mo Al

-
i I

|

SALIDA PTAR AMERICAS
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4. METODOLOGIA

4.1. FASE DE CAMPO

La fase de campo inicia con la ubicacién y la verificacidn de los recipientes dependiendo
del parametro a analizar, ya que cada analito, para asegurar |la confiabilidad del analisis,
requiere ser envasado en un recipiente especifico y acondicionar el pH segln sea el caso,
ademas de realizar almacenamiento a temperatura inferior a 6°C, para lo cual son
empleadas neveras portatiles con geles refrigerantes.

El muestreo fue puntual y su ejecucion, al igual que los envases ufilizados y la preservacion
fueron realizados seglin los protocolos establecidos en el "Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater"

En la Tabla 2 se exponen los recipientes, el volumen y la preservacion ufiizada para cada
uno de los parametros, en fodos los punios de muestreo,

Tabla 2 Recipientes. wolumen y preservacion realizada segun los parameiros

Tipo de Volumen
Parametro
| Recipisnte {mi) Preservacion
DBOS Plastion 1000 Recipiente -l-'I'I:lEpEnI:'i-EI'I[E ¥ Bin
- espacio de cabeza
~_bao Plastico 100 Hz504 hasta pH<2
Sdbdos Suspendidos Tolales Plastica | 1000 Refrigeracion = 6°C

4.2. FASE DE LABORATORIO Y ANALISIS

La fase de analisis de todos los parametros, fue realizada por laboratorios acreditados ante
&l IDEAM, bajo la norma de calidad intemacional IS0 17025, para la produccidn de
informacian cuantitativa, fisica y quimica, para los estudios o analisis requeridos por las
autoridades ambientales (Ver Anexo 2) y supervisado debidamente por GECAMBIENTAL
CONSULTORES S AS.

E
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Folografia @ Muesireo Entrada PTAR Américas

®

Fmimﬁa 3 Marcads de muasiras
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Los analisis fueron realizados de acuerdo con profocolos estandarizados segin como se
muestra en la Tabla 3

_en
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Table 3 Mé&lndos estandarizados de enélsis

PARAMETRO METODO
Temperatura SM 25808
Demanda Quimica de Oxigeno SM 5220 C
Solidos Suspendidos Tolales SM 2620 D
DBO (5 dias) SM 5210 B, 4500-0 G

5.4 “Standard Mefhods for the Examimation of Water and Wasiewmer”
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5. RESULTADOS

Los resultados de los analisis realizados in situ v el Iaboratorio de las muestras tomadas el
18 de noviembre de 2021, en s agueas residuales comespondientes a entrada y salida de
PTAR Comfenalco y entrada y salida de PTAR Américas, se presentan a continuacion,
igualmente en el Anexo 1.

Tabla 4 Resullados pardmedros analizades — PTAR Américas

21831 2183-2
PARAMETRO UNIDADES ENTRADA PTAR SALIDA PTAR
AMERICAS AMERICAS
Temperatura Muestra L 8.7 275
DGO magil 410,45 189 54
Sdlidos Suspendides Tolales meyL 85 52
DBO (5 dias) mail 286 130
Fuente: Resultads Reporte No2 1-097, Geoambiental Consulores 2021
Tabla 5 Resukados pardmatres analizados = PTAR Comfenalco
2183-2 2183-24
PARAMETRO UMIDADES ENTRADA PTAR SALIDA PTAR
COMFENALCO COMFENALCO
Tamperatura Muestra "c 2r.7 27 4
DQo v 404 58 <3500
Solidos Suspendidos Tolales mglL 250 96
DBO (5 dias) maol 2683 <

Fuente: Resulfado Repore Ma21-007, Geoarienial Consulfores 2027

o
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6. ANALISIS DE RESULTADOS

A continuacion, se realizard un analisis detallado de aguellos pardmetros fisicoquimicos que
fueron analizadas.

6.1. TEMPERATURA

La Resolucion 631 de 2016, en el Articulo 5§ eapecifica que todos los vertimientos o salidas
de sistemas de tratamientos que viertan a un agua supedicial, como es el caso de las
piantas del presente monitoreo, tienen un limite maximo de 40°C, siendo cumplidas
satisfactoriamente por la PTAR Américas y PTAR Comfenalco, como se muasira en la
Grafica 1.

Grafica 1 Temperaiura de muesia

Temperatura mdsima 4000 seguin Resoluckdn 631 de 2014

Hil S R S S S S IS T S O S O S T T S S - .

LTH] 57 1.5 I 7.4
i
15
4]
i

ETTRALS, Sl IbR ERTRALA LA TR

Teermpeeratirag [ C)

PTAR ARERICAS FTAR COMFENALOD

6.2. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO - DQO

oxidacion de contaminantes en el agua, en las 4 muestras analizadas presenta los valores
presaniado an la Grafica 2.

Teniendo para la PTAR Amencas una remocion en concentracion de DQO DE 53.8%, y
superando &l limite miximo permisible de 180mgd establecido por el Ariculo B de la
Resolucion 631 de 2015 pera verlimiento de prestadores del semvicio piblico de
alcantarillado con carga menor o igual a 625KgDEOS/dia.
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Grafica 2 DOO

A5

11L

i [89,54

1B - — — - — _— R E T
. lelte 1 180 an.l'l sofucidn 631

EMTRADA sl I FFTH AL Al

[0 (g2,

TaAR AMERICAL PIAR COREER A

Fara la PFTAR Comfenglco la DO de salida fue reporiada menor al limite de cuantificacion
del meétodo de analisis, teniende completo cumplimiento normative y una remocidn en
conceniracion de DOO de mas del 91%.

6.3. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO = DBOs

La demanda bioguimica de oxigeno es el indicador de contaminacion bioldgica en la
muesira de agua, &s decr |a cantidad de oxigeno requerido para la owidacion de
colnpuestos organices, y en las muestras analizadas se tuvieron los resultados presentados
en la Grifica 3, comparados con &l limite maximo de 80mgD | establecido por el Adiculo 8
de |2 Resolucion 631 de 2015 para verimiento de prestadores del serviclo piblico de
alcantarillado con carga menor o igual a E25KgDBROS/dia.

La DBECS en la PTAR Améncas luvo una concentracidn de salida de la planta de tratamiento
de 130 mgl, superando Ia nommativa y con una remocidn en concenlracion de 54, 54%,

En la PTAR Comfenalco la remocion en concentracion de DBOs e& de mas del 97%, siendo
reporada en la salida menor a 6 mgd, como limite de cuantificacion del matodo,
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Grakca 3 DBOs
3 283
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6.4. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - 88T
Grafica 4 Solidos suspendidos tolales
L 50
180
E
=
9 . 45 33 T
.l Lﬁlte_"lgﬁmﬂﬁ'mﬁ — — I =
, ®
FRTRADA L ALIA,

ENTRADA LAl DA

AR AMIERICAS ST A COIRFERALCO

Las conceniraciones de solidos en suspension en las muesiras de las PTAR Ameéricas y
Comfenalce son presentadas en la Grafica 4, donde se puede obsarvar que las dos salidas
superan &l limite maximo permitido de 80 mg/ll para verimientos de prestadores del servicio
plblico de alcantarillado con carga menor o igual a 625K gDBEOS/dia segin el aricule 8 de
la Resolucion 631 de 2015, teniendo remociones en concentraciin de 33T de 3,16 en

américas y 61,6% en Comfenalca,
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7. CONCLUSIONES

3egin los resultados obtenidos del andlisis de las muestras de agua recoiectadas, de
manera puntual, el 18 de noviembre de 2021, en la enirada y salida de la PTAR Amédricas
y @n entrada y salida de la PTAR Comfenalco, operadas por IBAL 5.A. E.5.P y como parta
de actividades de mejoramiento del sislema realizadas por Tratamientos Quimicos
Industriales 5.A.3 se puede concluir que:

Durante el proceso de toma de muestras se evidencia presencia de olores fuertes,
caraclerislicos de aguas residuales y de plantas de tratamiento en la salida de las dos
PTAR, observandosa un color café osouro principalmante en PTAR Américas.

Sequn la comparacion de resuftados con los limitas de DBO 80 mgO24. DQO 180 mgOaiy
33T 90 mgh, establecidos normativamenta porla Resolucian 631 de 2015 para varlimienios
d& prestadores de servicio publico con cargas menores o iguales a 625KgDB0/dia, |a salida
PTAR Ameércas presenta incumplimiento en [as tres vanables con concentraciones de DBEO
130mgCaf, DQO 189,54 mgO»L y 55T 92 maf y la PTAR Comfenalco supera dnicamente
con S5T de 96mg/ a2 normativa establecida, cumpliendo satisfactoriamente con los limites
de DBOD y DQO con concentraciones <=6 mgh v <35mgi respectivameante.

Los porcentajes de remocidn en concentracion para la PTAR Américas se encuentran an
53,8%, 3.2% y 54 5% para DQO, 55T y DBO respectivamenta, siendo en especial muy baja
la remocion presentada de solidos suspendidos.

La salida de la PTAR Comfenalco presenta concentracién de DQO y DBO menores a los
limites de cuaniificacidn de los métodos de analisis, teniendo porcentajes de remocidn en
concentracion de mas de 91% para DOO, mas de 97% para DBO y de 61,6% para solidos
suspendideos tofales.
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Miriermbee de 2021

Plan de muestreo: 2183

Procadimiantos intamos empleados:

= GCLPT 30 Procediments para 3 loma de muestias de agea
»  GCLPT 35: ldentificacitn, aimacensmiento y iranspore de muesinas hidrobiokigicos v agpuas

= GCOLPT 37 Procedimisnte medicidn lermpearatura

Fecha ermsitn del infonme: 2021-12==10

“Esfe informe de resultados es vilido tnicamente para las muestras analizadas y
refacionadas en &l. Cualquier reproduccion parcial o total requiere de Ia
autorizacion del gerente de Geoambiental Consulftores”

‘I}PC” mﬁ@mjl o g
i

Marcela Cuartas Ramirez
Ingeniara Quimica TP 14988

"'FIN DE ESTE INFORME™

Revisado y autorizade Por:
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ANEXO 1.
REPORTES DE RESULTADOS
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INSTITUTO DE HIDROLDGIA METEOROLOGIA ¥ ESTUDIOS AMBIENTALES ~ IDEAM
RESOLUCION N,” 1521 de 87 de diclembre 2021

For fa cual se renuava la acreditacion v 2 axtiende &l aleance da [ aoeditacin i ks sockedad
GEQAMBIENTAL CONSULTORES 5.A.5., ¥ sa tornan ofras determineciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGE Y ESTUDIDS AMBIENTALEE ~1DEAM-

En aprotnin de us laoulades legales y on espacial las oonfaridas por ol Dipcredo 2381 da 2004, ariiodo §, y ol ariouo
2281045 del Decrety 1076 de 2015, @ Decratn 1708 dal 4 de sepliembne de 2048, la Reschidon Na. 05EE de 08 da
marzn de 315 del instikiin de Hadriogia Meleoricaia ¢ Esturiios Amhiertaies - EIEAA,

¥
CONGIDERAND O

s i anhe comunicadon con radicada Mo, NE0ER0031TED del 2E de mario de 2020, la cooedad GEOANBIENTAL
CONSULTORES E.AE., edicid al Insdhule de Heralagia, Melsoradagla y astudios Amblenidies — IDEAK, fa visila pasa fa
rencvecitn de la scredilacion y sxtension del alance de la acediacian,

Case rreciante it Mo, D057 ded 8 de junio de 2020, o FOEAN dispuco o inicdo del namile de renovecdn y axfensin da
dicance (e la atreliwcin de la sodedad GEOANMBIENTAL CONGULTORES S.A.5,, Identdficada con MIT 500.587 0240
oo dnimiclio en la Carmefa 5 B ® 62 - B9 Contio Comarcial Arkacento Modubo T Cficina BH16, lhaps - Tobma: para lss
varablag & b malricss Aoia, Ane v Blola, bajo s ineamiosias. de a noma NTCABGES 17026 Roguishos Generales
da Compelenda de Laboraloioes de Engayva y Calbracion”, version 2005

(e madiante ofico con raficedo No. 2020600 0009681 del 23 de junia de 2020, & Insthan 4= Hrologls, Metearologiay
eshadios fmbientales - IDEAM emac ala sonedad GEDAMBIENT AL CONSULTORES E.AS. Ia cofizackin y orden de
poFEIgRREian cofespondianls a5 Vislla da rehouaciin i eatendn del Beance 9513 Goredinesin B sie Rt

Qe medianle comuncanon con radiceda No. 2000010061722 del 13 de ageslo de 2020, o socindad GEDANBIENTAL
CONSULTORES S.A.5. envid d Indilul de Hidralogia, Meteorologta v estudios Ambisniales - IDEAM, o soporie dol
pags someapondiente a la st de renovadon y exiension d= dcanos de b acreditacion anle este ingliluin,

Crie madianta comeo slecTonico emiado con techa B de ocubre de 2020 & ndukén an o radicado No. 202000 | 00E3T77
il 18 de oclubie di TG0 o Insfks de Hidrblods, Melboblogia \v adtiillos Ambentass - IDEAM, Gorfimo a &
sacledad GEDANBIENTAL CONSULTORES EAE, las feches pars reslizer la audtoria de resovecedn v exlensitn del
henos de ke sredilacion anle sste nshililn,

Qua medlante abdo con radicade No. J0Z08510063722 de 1% de ocbes de W00, la sociedad GEOWMEBIENTAL
CONSULTORES 5.A5., sclicid al Instiluio de Hideslogla, Metearologln v sstudios Ambinntaies = [DEAM, of aplazamiento
de L2 vieils da renovesitn v eciansion del doanos de la acrediiasion.

Qus medanls ofico con radiceda No, 20206010022321 del 18 de noviembee de 2020, «f Inaftuto de Hidrologia,
Matsoralogia y estudios Amblenises - IDEAM, inlorma a fa sodedad GECAMBIENTAL GONSULTORES B.AE., quela
audtonia da renmvackin y exteneitn del deanse de la acredBacion s& programara en o primer semesine del afo 2021,

(Jue medianie comunizadon con radicedo Moo 20009990078347 &8l 18 de nowembre de 22, la socedad
GEDAMBIENTAL CONBULTORES S.A8., solicils a Insiluilc de Hidrologia, Melearologla v estudios Ambientsles —
T0EAM, & stogimiando & s Restlucion No, 0651 ds= 18 82 agcsl de 2020,

(hs= medende ofich won redicedo Mo 202061002530 del 15 de desernbie de 3020, o Instiule de Hidrdogss
Malsorologla ¥ estudios Ambientses - IDEAM, dio respuesta @ la sofcid alegada medanie radicsdo No.
AR DTEIZ cel 18 de noviernbre de 2020, ifarmando & ls sociedad GEOAMBIENTAL CONSULTOREE BAS., que
ek mleclon de fa acdilacion oforgada medients 1z Besolucidn Ho, (096 del 10 de eneio de 2017 estaran plenamenie
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IRSTITUTO DE RIDROLOGIA METEOROLOGEA ¥ ESTUDIDS AMBIENTALES - IDEAM
RESOLUCION N,* 1521 de 07 de diclembre 2021

For la cual 8 renieva la acrodRacion ¥ 56 exende el alcance do fa aoreditacion a la socedad
GECAMBIENTAL CONSULTORES 5.A.5, v e loman o as deleminacones™

vigenbes hasta tamio s regusiva die fonda ef rdmite de renoechon y exiensils de la scrafilamtn fidade medizts Aulo
P, DOST died B die jurvio da B0

Chie medianle oficio com radicade Mo 202160 10005001 del 26 de marza da 2021, el Insftule de Hidrebogla, Melesrdegla
y estudics Ambienislas - IDEAM, confemd @ la soceded GECANBIENTAL CONSULTORES SAS., las fechas pom
reaizar b auditoria de enovacion ¥ exlensicn del alcance de e acreditacion,

Cue medianie comeo slecininioo con radicede Mo, A0HS010005471 del 25 de maze-de 2021, & Inebiule de Hdmlogla,
Meteordiogia v Esludios dmbipnldes - [DEAM, envio & |a socedad GEDAMBIENTAL CONSULTORES SAS. los
documenics plian y oronograma comesponcientes 3 1z audilona de rerorrasdn v edensitn del deanos da |s scradiacon,

Ciiee o Ineilio de: Hidologia, Metecrnlagia  Estudios Ambmentales — IDEAM, Beus 5 cono |3 sudioria de rensyadon y
enilensicn del aleance de la soredilacicn a la sociaded GEQWMBIENTAL CONSULTORES 5.A.8., enre los dias 12 & 16
c= abel e 2021, tal y como s advisle on los registes gue obran on o epedenls nimers 22060480031 0040002 1E
pertanedentz a | Subdisocin de Estudios Ambisriaes.

Que dursbe b audicria de rencvacon ¥ exlensitn del alcance de b acpdRacion, la sociedsd GEOAMBIEENTAL
CONSULTORES SA 8. edlidld al ksitile de Hidrologia, Maleardlogia ¥ Esudics Ambientales - EDEAM, o refro del
Heanca de las spueries vanasblss:

VARIABLES DE EXTENSION
Metriz Alre — Colidad de Aire

1. Mediciom Directa en Campo de Material Perticulado come Pl (autesitico): LS, EPA CFR Tilulo 40, Capdulo
| Subcaplthdo G, Parde 50, Apéndice J. Método de Relerendia para la Deteminacion de Maleda Parfculsds coma
#R0 e la Almbslera. Méodo de Referenda Equivalente: EOPRD516-240,

2 Medicién Ditecta &n EI'I":H:I-I.H Matera Pardiculado :ﬂInPluhrb-.i:Ir_n]; WA BPA CFR Tindo 40 ﬂapll.j:
LEL’I:&@IIJ.I'-II}E, Pearte 50 !.Fﬁ'dmuL“Ehd-nﬂeﬁhmﬂipruhD:rnnﬁpjm de Matemd Parteglado Grn
como PMES en 3 Amistara. Métads de Referencia Equivalemie: ECPREDS16-240

Que por oira parte, la sociedad GEDAMBIENTAL CONSULTORES B.A 5., solald al Insiluin de Hidralogia, Meteoislogls
y Estudice Ambientales — IDEAM, @ inclusin en ol sleanps da |as sigusnies viiables

VARIABLES DE RENOVACION
Matriz Afua

1, Tama de Muestra Integrada en cuempe Latice: Varsbles medidas en campa, pH; Elecrométrico, SM 4500-H B,
Condisctividesd Eléeties: BM 35108, Temperatura: S8 25508 Ouigeno Disvelin: SW 4500-0 G, Selidos
Gadimentables: SA ZA0F.

2. Temp de Musstra Integrada sn cusrpo Lenbieo; Vanablss medidae en campo; pH: Electiomeinoo, S0 4500-H B,
Conductivided Eléctica: BM 25108, Temperaturac 5M 25508, Ouigena Disuelio: BW 4500-0 G, Solidos
Bedimentables: S Z540F.

Qs mediante ofido con radicade Ne. 20218010008791 dd 27 de bl de 2001 o Insttyin da Hidrologia, Mateorlogls v
Estudios Ambioniaies — IDEAM, proyedit & inleme de evalisacion, cormespondente: a fa vista de rencuncion v eatension
el dcance da la acredlacion dels sesedsd GEDAMBIENTAL COMEULTOREE BAE,

Crs= medimrts comen cecindnico induida en o radicado Mo 2006510025452 del & de maya d= P02, ka sodedmd
GEOAMBIENTAL CONSULTORES SAE. dlegd & Insihulo de Hidwologla, Meteordlogla y Eshudics Amblenises -
IDEAM, & phan de accion coregondienia a kas no conformidades deteciadas en |o vists de rerovesion y axterszidn del
ghcance de ks screditacin.
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